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CIRCOLATORE BT

MISCELATRICE 0-10V

CIRCOLATORE AT

SONDA ACQUA

SONDA T. EXT

GENERATORE
          ON/OFF

         STAGIONE

ESEMPIO CENTRALE TERMICA

1 CORRUGATO

1 CORRUGATO

1 CORRUGATO  2x1mmq NTC

1 CORRUGATO  2x1mmq NTC

TTA

AIR FRESH I
1 CORRUGATO

Collegamento consensi
8x1mmq

alimentazione
230V testine
+ comandi

ZONA T1

UFHTP1

ZONA Tn

ZONA T1

UFHTH2

ZONA Tn

Alim. elettrica 12 VCC + BUS

12Vdc
CONNESSIONI ELETTRICHE

contatto relè (cavo 2x1mm2)
segnale 0-10V (cavo 2x1mm2)
segnale NTC (cavo 2x1mm2 - Lmax=30m)

230Vac
24Vac

cavo twistato e schermato per BUS EIA-485,
tipologia di collegamento "entra-esci"

CONNESSIONI BUS

LEGENDA COLLEGAMENTI

Alimentazione
elettrica 230 V

Alim. el.
230 V

EXP 1REG

AIR FRESH

AIR DEU I

VENTIL. GAMMA

VENTIL. DELTA

1 CORRUGATO

1 CORRUGATO

Collegamento consensi
4x1mmq

Collegamento consensi
4x1mmq

.....

.....

TEMP.

TEMP.+
UMID.
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COLLETTORE RADIANTE

1 CORRUGATO

QUADRO
ELETTRICO

(*)=opzionale, dipende da impianto

(*) (*)(*)

1 CORRUGATO

1 CORRUGATO

Alim. elettrica 12 VCC + BUS
1 CORRUGATO

SO
N

D
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	Fogli e viste
	Modello


